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Kl nr.3 Kl. nr. 4
UWAGI

- przewody do mieszkan nalezy prowadzi¢ pod tynkiemw bruzdzie

- przewody oswietlenia korytarza piwnicy uktada¢ w korycie stalowym
perforowanym OC 200x60 BAKS mocowanym do sufitu na wspornikach

- podejscia do opraw wykonac¢ z puszek odgateznych n/t mocowanych do
koryta

WYKAZ OPRAW
prod. "LENA-LIGHT"

A - oprawa sufitowa LED typ CAMEA LED 12W, IP-44,
IK-10, 4000K
B - oprawa sufitowa POINT LED 8W, IP-44, 4000K

C- oprawa nascienna SQURE LED 8W, IP-54,IK-10
4000K
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LEGENDA

Kl nr.5

- facznik 2-big natynkowy szczelny
- facznik 1-big natynkowy szczelny

- tacznik schodowy natynkowy
szczelny

- gniazdo wtykowe 230V natynkowe
szczelny

- koryto kablowe blaszane OC perforowane na

uchwytach sufitowych

® - oprawa LED nascienna

Samoczynne Wytaczenie Zasilania

PPUH - Instalacje Elektryczne
Ryszard Pawlak

Krajowej 9/1, 62-504 Konin, tel:+48 602773694
e-mail: ryszard.pawlak2@gmail.com

Wspolnota Mieszkaniowa
INWESTOR ul. Sybirakéw 2, 62-510 Konin
TEMAT Remont instalacii elekirycznych w
budynku mieszkalnym w Koninie
ul. Sybirakéw 2
FAZA Projekt budowlano wykonawczy
BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWAL
PROJEKTOWAL
SPRAWDZIL

DATA OPRACOWANIA  grudzien 2016r.

Instalacje elekiryczne

TRESC RYSUNKU “rzut IV pietro K. 4,5

SKALA 1:100
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