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  Inwestor

  Nazwa rysunku

  Projektował

  Sprawdził

  Skala:   Rys. nr:   Data:

  Obiekt

Branża:

62-530 Posada, ul. Tuwima 16, tel. 881-938-616
www.mastra-sanit.pl, e-mail: mastrasanit@poczta.fm

Instalacja centralnego ogrzewania

Schemat rozdzielacza obiegów grzewczych

mgr inż. Marcin Straszewski
Upr. nr LOD/0618/POOS/06

Sanitarna - - -  S-09 05.2017

instalacyjna
Specjalność:

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 62-510 Konin

 Instalacja c.w.u., cyrkulacji i c.o. w budynku mieszkalnym  
wielorodzinnym w Koninie, przy ul. Powstańców Wlkp. 12

mgr inż. Radosław Dziubczyński
Upr. nr WKP/0359/PWOS/09 instalacyjna

Specjalność:

UWAGA!
W ZAKRESIE REMONTU ROZDZIELACZY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:
1. DEMONTAŻ I ZAŚLEPIENIE ISTNIEJĄCEGO ZASILANIA ROZDZIALCZY 

Z SIECI NISKOTEMPERATUROWEJ
2. MONTAŻ NOWYCH ROZDZIELACZY
3. MONTAŻ NOWEJ ARMATURY NA ROZDZIELACZU:

- WSZYSTKIE ZAWORY ODCINAJĄCE
- ZAWORY SPUSTOWY
- TERMOMETRY I MANOMETRY

4. WYKONANIE RUROCIĄGÓW ZASILAJĄCYCH Z WĘZŁA CIEPLNEGO
WRAZ Z ODPOWIETRZNIKAMI AUTOMATYCZNYM , WG RYS. RZUTU


