Konygnacja 11

A
nge

A

nge

nge

&J‘ 3x1,5 mfZ—Tlshaa|| E 32x25

]

BN

v 3x1,5 m E 32x25

==

R

Y 3x1,5 miZTisRa|LE 32x25

i

YDY 3x1,5 mm2 - listwa LE 32x25,

klatka Ill - powtarzalna
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- po zakonczonych praca instalacyjnych przejscia przewodéw
przez stropy i $ciany nalezy zamurowac

- przewod YDY 3x1,5 mm? dla o$wietlenia ewakuacyjnego
uktada¢ na tynku w listwie LE 32x25

- zastosowane listwy instalacyjne LE 32x25 muszg posiadac znak
ochronny klasy "B"
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Gprawa Kierunkowa AWEX Emergency Lighting typ EXT N-SE 3W 3h WH oprava natynkovia
2flaga, dwustronna z piktogramami wyposazona w modul awaryjny z 3 godzinnym czasem
podirzymania napiecia, montaz nasufitovy, oprawa musi posiadac cetyfikat CNBOP

Oprawa kierunkowa AWEX Emergency Lighting typ EXT M-SE 3W 3h WH opravia natynkovia
. wyposazona w modul awanyjny z 3 godzinnym czasem podtrzymania napiecia, montaz
nascienny, oprawa musi posiadac certyfikat CNBOP
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Oprawa kierunkowa AWEX Emergency Lighting typ EXT M-SE 3W 3h WH z zestaviem
grzejnym HTR-25 oprawa natynkowa , wyposazona w modul awaryjny z 3 godzinnym czasem
napiecia, montaz nascienny, oprawa musi posiadag certyfikat CNBOF
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piktogram kierunkowy fluorescencyjny do naklejenia na scianie

istniejace tablice rozdzielcze

Przewsd obwodu elektrycznego YDYp 3x1,5mm2

natynkowa oprawa oswietlenia awaryjnego

natynkowa puszka odgalezna PO 75x75
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v 31,5 mm2 - iswa LESARAMOCZYNNE Wytgczenia zasilania
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