klatka Il - parter

L]
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RG/TA

HDGs 2x1,0 mm2 pit

UWAGI

- przewdd HDGs 2x1 mm2/PH-90 do przyciskéw ROP uktadaé pod

tynkiem w uprzednio przygotowanej bruzdzie

- w rozdzielni gtéwnej RG jako wytacznik p.poz. zamontowaé

wytgcznik z cewkg wybijakowg typ NZM-2 A-250 z cewkg wybijakowg wzrostowg

LEGENDA

Reczny przycisk wytgcznika
@ gtdbwnego p.poz

Przewod HDGs 2 x 1 mm? - przycisk ROP

_ RG/TA rozdzielnia gtéwna - parter

Samoczynne wytgczenia zasilania

PPUH - Instalacje Elektryczne
ul. Armii Krajowej 9/1 62-500 Konin

tel. 602773694 email ryszard.pawlak2@gmail.com

Budynek mieszkalny wielorodzinny

NAZWA
OBIEKU ul. Wyszynskiego 7, 62-510 Konin
INWESTOR Wspolpgta Mieszkaniowa Wyszynskiego 7
w Koninie
TEMAT Projekt gtownego wytacznika pradu p.poz
NAZWA
RYSUNKU Montaz przycisku ROP

Branza: elektryczna

PROJEKTOWAL:

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. Ryszard Pawlak
nrupr. UAN.8346/11/71/88

OPRACOWAL:

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. Ryszard Pawlak
nrupr. UAN.8346/11/71/88

Data:
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